.
Skanderborg-Horning

FJdERMWARNE

med 2 kraner

Double receiving cone

—

Hydraulic station
for push feeder

TO NETWORK
noc Virkningsgrads pumpe
12,79 MW osg COLD WATER
! 55°C
Driv energi til Varmepumpe >
Shuntpumper
MULTI
CYKLON
172°C
INLET TO., BOILER FLUE GAS
95°C TEMP 172°C
< FLUE GAS
FAN

Container ca. 45

v kg./time

Hoved pumpe

2,79 MW

Renset Kondensat ca

Retur Fra bynet -
33-40C
pG—> il

Varmeveksler

I <«——AR—p
20°C |
18.360 m/h
PRIMARY
AIR FAN

FLUE GAS RECIRCULATION

5000 I/time

Neodkoling
FILTER Vand fra
vandvaerk

-

Til By net
65C

FLUE GAS
TEMP17C

Genbrugsvarme hentet fra regen
Udnyttet af varmepumpgn og
omsat til varme til bynefet

FLUE GAS
TEMP41C

Retur fra By net
33-40C
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